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SCARICO EVENTUALI
PERDITE POMPE
(n° 2 tubi Ø250)
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Tubo in PVC Ø 125 Tagliare a filo pavimento dopo il getto
Collettore in PVC Ø 500

vedi tav.  n° 10844
vedi tav.  n° 10844

MARCIAPIEDE

LOCALE CISTERNE

92.00

92.10

92.30

Posizione   1

Posizione   2

87,00

1

2

C

D

E

BASAMENTO PER VENTILATORI

         VASCA DI RACCOLTA
DRENAGGIO BIOFILTRO INTERRATA

SOPRA SALA POMPE

         VASCA DI RACCOLTA
CONDENSE DA PLENUM E CONDOTTI ASPIRAZIONE
VENTILATORI

Vedi dis. 11070 Rev.1

MARCIAPIEDE

 UTILE Largh.3.000 Altezza 4.000
PASSAGGIO STRADA

E

C D

G S OII EEDMAETSS I T N
CI A OTFITECATALUQ I

090 0002:1OSINENIU

SORAIN CECCHINI AMBIENTE - SCA - 
ROMA - ITALIA

S.p.A.

10688

NB: - PER I PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEI COLLETTORI

VEDI DIS N° 10844

LATO TUNNEL DI SERVIZIO

APERTO

         ATTENZIONE!

            - PASSO D'UOMO A TENUTA STAGNA -

POZZETTO DI SENTINA

1.50X2.00X2.50

 PART. "2" PART. "1"

Tubo Ø100 per scarico percolato su fondo biofiltro affogato nel cordolo
Q.ta' circa 230ml

"T" Ø100 Q.ta' 113 Pezzi

Tappo per "T" Ø100 Q.ta' 113 Pezzi

VEDI DIS N° 10844
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VASCA ALLOGGIAMENTO SERBATOI 

 RACCOLTA CONDENSE E PERCOLATO

Collettore in PVC Ø 500
vedi tav.  n° 10844

MARCIAPIEDE

LOCALE CISTERNE

LATO LOCALE PER ALLOGGIAMENTO 

 SERBATOI APERTO 

TUNNEL DI SERVIZIO 

E TUBI INSUFFLAZIONE ARIA

 PER PASSAGGIO COLLETTORI

 PART. "2"
VALVOLA CHIUSURA

Grigliato

Tubo in PVC Ø 100
Cordolo in c.a. h 300 mm con tubazioni scarico
drenaggi in guardia idraulica

Canalina raccolta drenaggi

COLLETTORE A GHIGLIOTTINA

vedi tav.  n° 10844
Tubo in PVC Ø 125

l=500   h=variabile da 1100 a 1550

LATO SALA POMPE APERTO

3.00X2.50

A A

VISTA DA "H"

 VEDI PART. "2"

SALA POMPE 

SEZIONE A-A

VENTILATORI
BASAMENTO

TUNNEL 
 DI SERVIZIO 

MARCIAPIEDE

 APERTURA TUNNEL DI SERVIZIO COLLETTORI DEI VENTILATORI

Dimensioni 5,00 ml x 2,00 ml - H = 2,00 ml

         VASCA DI RACCOLTA

DRENAGGIO BIOFILTRO INTERRATA

Dimensioni 1,60 ml x 1,60 ml - H = 2,00 ml

vedi dis. 10795

500x1100/1460

Canalina raccolta drenaggi

         VASCA DI RACCOLTA CONDENSE

DA PLENUM E CONDOTTI ASPIRAZIONE VENTILATORI

         VASCA DI RACCOLTA

DRENAGGIO BIOFILTRO INTERRATA

 VEDI PART. "1"

VASCA ALLOGGIAMENTO SERBATOI 

 RACCOLTA CONDENSE E PERCOLATO

H

Tubo in PVC Ø 100

Parete divisoria in c.a.
h=2.300

Setto divisorio in c.a.
h=300

SALA POMPE 

VENTILATORI

LOCALE PER ALLOGGIAMENTO SERBATOI 

 RACCOLTA CONDENSE E PERCOLATO

VASCA ALLOGGIAMENTO SERBATOI 

 RACCOLTA CONDENSE E PERCOLATO

BASAMENTO

SEZIONE C-C

LATO SALA POMPE APERTO

MARCIAPIEDE

3.00X2.50

         ATTENZIONE!

            - PASSO D'UOMO A TENUTA STAGNA -

SEZIONE D-D

                                      VASCA DI RACCOLTA
CONDENSE DA PLENUM E CONDOTTI ASPIRAZIONE VENTILATORI

Dimensioni 1,60 ml x 1,60 ml - H = 2,00 ml

ATTENZIONE! PER ESEGUIRE I FORI DEI COLLETTORI

VERRA' FORNITA UNA DIMA DA INSERIRE NELL'ARMATURA DELLA PARETE

FORI PER PASSAGGIO COLLETTORI DEI VENTILATORI

VISTA DA "G"

LOCALE PER ALLOGGIAMENTO SERBATOI 

 RACCOLTA CONDENSE E PERCOLATO

       700x1000

         ATTENZIONE!

            - PASSO D'UOMO A TENUTA STAGNA -

       700x1000

MARCIAPIEDE

SEZIONE E-E

                                      VASCA DI RACCOLTA
CONDENSE DA PLENUM E CONDOTTI ASPIRAZIONE VENTILATORI

Dimensioni 1,60 ml x 1,60 ml - H = 2,00 ml

LATO TUNNEL DI SERVIZIO

APERTO

LATO TUNNEL DI SERVIZIO

APERTO

       700x1000
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VEDI OPERE CIVILI ING. MARTA

Collettore
Tipo "7"

Collettore
Tipo "9"

Collettore
"10"

Collettore
Tipo "11"

Collettore
Tipo "8"

Collettore
Tipo "6"

Collettore
Tipo "5"

Collettore
Tipo "4"

Tipo "3"

Tipo "2"

Tipo "1"

Collettore

Collettore

Collettore

Collettore
Tipo "12"

TOTALE Q.TA' COLLETTORE IN PVC Ø500 circa ml 270
TOTALE Q.TA' TUBI IN PVC Ø125 circa ml 320
TOTALE Q.TA' VALVOLE DI CHIUSURA A
GHIGLIOTTINA PER COLLETTORE Ø500 12 PEZZI
TOTALE Q.TA' TAPPI DI CHIUSURA PER
COLLETTORE Ø500 12 PEZZI

Vedi dis. 11070 Rev.1

- I COLLETTORI "1-2" SONO UGUALI

         VASCA DI RACCOLTA
PERCOLATO INTERNA PLENUM

VASCA RACCOLTA PERCOLATO

500X500Xh=250
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